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POLARIDADE DAS TAMPAS

As baterias possuem polos positivos e negativos, 0s polos positivos sao identificados pelo sinal de + e os polos negativos sao

identificados pelo sinal de -.
Para essa atribuicao € dado o nome de POLARIDADE

A bateria pode ter dois tipos de Polaridade:
e Polaridade DIREITA (E quando o sinal de + esta do lado direito da tampa);

e Polaridade ESQUERDA (E quando o sinal de + estd do lado esquerdo da tampa).

Polaridade DIREITA Polaridade ESQUERDA




POLARIDADE DAS TAMPAS

Polaridade DIREITA Polaridade ESQUERDA




POLARIDADE DAS TAMPAS

POSICIONAMENTO PADRAO
Peca de frente para pessoa conforme imagem abaixo




POSICIONAMENTO DAS BUCHAS E TERMINAIS NAS TAMPAS

Terminal na posicaoc ESQUINA

Terminal na posicao CENTRAL




POSICIONAMENTO DAS BUCHAS E TERMINAIS NAS TAMPAS

; _\\_._.,ﬂ;} _ Bucha na posilcao ESQUINA
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Bucha na posilcao CENTRAL
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PROTETOR DE POLO

Protetor de Polo é um acessorio utilizado para cobrir os polos (Buchas ou Terminais) da bateria.
Os protetores de polo podem ou nao ter sinal de polaridade Positivo + ou Negativo -
Os Protetores de Polo sao classificados como:

e Protetor de Polo direito Positivo +

e Protetor de Polo direito Negativo -

e Protetor de Polo esquerdo Positivo +

e Protetor de Polo esquerdo Negativo -

e Protetor de Polo direito sem sinal de polaridade

e Protetor de Polo esquerdo sem sinal de polaridade

Protetor de Polo
ESQUERDO

Protetor de Polo

Protetor de Polo DIREITO
DIREITO

Protetor de Polo
ESQUERDO




PROTETOR DE POLO

Protetor de polo

Protetor de polo Protetor de polo .. .
direito positivo direito negativo direito sem sinal
Protetor de polo Protetor de polo de polaridade
esquerdo negativo esquerdo positivo Protetor de polo

esquerdo sem sinal
de polaridade




PROTETOR DE POLO

Protetor de polo direito positivo Protetor de polo direito negativo
Protetor de polo esquerdo negativo Protetor de polo esquerdo positivo




PROTETOR DE POLO

Protetor de polo direito positivo Protetor de polo direito negativo Protetor de polo direito sem sinal de polaridade
Protetor de polo esquerdo negativo Protetor de polo esquerdo positivo Protetor de polo esquerdo sem sinal de polaridade




MONOBLOCO

MONOBLOCO —<—>

s

Ao

>

Base Lateral Maior

Base Lateral Menor

Prisma / Aleta

Lateral Menor

> Base B3 - Fixo

> Base BO

K—> Base B2

\ Versoes de acordo com tabela

- >

no desenho de cada produto f_)

N—> Sem Ranhura >
\_t

*\
)
)

K—> Com Ranhura

Sem furo

Com furo

Sem Alga
Com alcga

Sem Alga

Com alca



MONOBLOCO

MONOBLOCO ——> Base Lateral Maior > Base B3 - Fixo
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MONOBLOCO

MONOBLOCO
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MONOBLOCO - LINHA PESADA

Versoes de acordo com tabela
no desenho de cada produto

Lateral Maior T Sem Friso
Com Friso

MONOBLOCO Prisma / Aleta




Altura variavel conforme tabela

MONOBLOCO - LINHA PESADA

MONOBLOCO Prisma / Aleta Versdes de acordo com tabela
no desenho de cada produto

Distancia variavel conforme tabela
no desenho de cada produto

NORMAL DESLOCADO

PRISMA




MONOBLOCO - LINHA PESADA

MONOBLOCO 1
Lateral Maior —t: Sem Friso
Com Friso




TAMPA

Versoes de acordo com tabela

TAMPA Pol
010 no desenho de cada produto

Central
Centro de Polo
Deslocado
Direita
Polaridade
Esquerda
Central
Alojamento p/Densimetro Pressao
Deslocado
Sem alojamento
Central
Rosca M16
Deslocado




TAMPA

TAMPA

Bucha

Terminal

Versoes de acordo com tabela no

Polo

desenho de cada produto
11T mm 14 mmm baixa 14 mm alta 17 mm alta
LHD D8 MARINER MARINER

Rosca 3/8" Polo
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TAMPA
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